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Rejet des eaux pluviales de toiture vers bassin d'infiltration avec
vanne de fermeture en cas d'incendie
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RIA

POTEAU INCENDIEPI

MCF REI 120 MUR COUPE FEU
INDICATION DEGRES

AIRE DE MISE EN STATION
DES MOYENS AERIENS
DIM: 7 X 10 M

AIRE DE POMPAGE

IS CHEMINS D'ACCES
EXTERIEURS VERS
LES IS / LARG.MIN ≥1.80M

1,
8

DISTANCE ENTRE LES
DIFFERENTS PI ≤150 m

L= 148 m

ECRAN THERMIQUES

RIA

VANNE DE CONFINEMENT DES
EAUX INCENDIE ASSERVIE AU
SYSTÈME DE DÉTECTION
POSSIBILITÉ DE MANŒUVRE
MANUELLE

ACCES DE PLEIN PIED
PENTE DE 5%

TOURELLE D'EXTRACTION D'AIR
VICIE DES LOCAUX DE CHARGE

N

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Date : 

m o d i f i c a t i o n s r é f é r e n c e

Ech : 

1211

PC

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE
ARCHITECTE

7 RUE BAYARD
75008 PARIS
Tel. : +33 1 42 25 26 07

7 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
45140 INGRE
Tél. : +33 2 38 88 12 34

SAS - TOURY 2022
CONSTRUCTION D'UNE PLATE-FORME LOGISTIQUE

28310 TOURY

BUREAU D'ETUDE
ICPE

19 BIS AVENUE LEON GAMBETTA
92120 MONTROUGE
Tel. : +33 1 46 94 80 64

BUREAU D'ETUDE
HYDRAULIQUE ET

VRD

165 RUE DE LA BARRE CS 10407
49004 ANGER CEDEX 1
Tel. : +33 2 41 36 60 60

SAS TOURY 2022

PLAN DE STOCKAGE
& SECURITE INCENDIE

25/01/2023
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