
Inc-4 : Incendie dans le système de traitement des effluents gazeux de l'installation de thermolyse
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Ref Type

1,00E-02 1 MPD
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Extinction de l'incendie

Ilotage du site (confirnement des eaux d'extinction)

Description

Mesures préventives

Mesures correctives

Interdictio de fumer

Plan de prévention

Protection contre la foudre

Site cloturé et détection d'intrusion

Maintenance électrique

Maintenance chariots

Chariot 

Source 
d'inflammation 

Malveillance 

Foudre 

Cigarette 

Point chaud 

Défaillance 
électrique 

Incendie 
Effets thermiques 

sur l'homme 
OU 
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